
Från planering till driftsättning
Alla system över 100kW behöver förkvalificeras för stödtjänster

Installation

Innan förkvalificering 

I väntan på förkvalificering 
kan 43kW (ca 63A) av 
resursen läggas till i en 
befintlig portfölj. I mån av 
plats i befintlig portfölj kan 
maximalt 100kW läggas 
till.

Planering

Boka in test för 
förkvalificering 3-4 
veckor i förväg.

Systemet måste vara 
online innan testning. 
Viktigt att koordinera med 
kontaktperson innan test 
för att säkerställa full 
funktion av resursen.

Testning

Resursen testas på 
utsatt datum med 
effekten som 
förkvalificeras och en 
formell ansökan 
skickas in till Svk.

På testdagen utförs 
testerna av oss remote, 
vilket tar ca 5-6 timmar. Vi 
skickar in testresultat och 
nödvändigt underlag till 
SvK efter testning

Utvärdering

Den formella 
ansökan utvärderas 
av Svk för att 
säkerställa komplett 
ansökan.

Driftsättning 

Efter utvärdering 
behöver den  
formella ansökan 
godkännas av Svk, 
vilket tar ca 1-3 
månader.

Från planering till testning

3-4 veckor

Utvärdering

8 veckor

Godkännande 

1-3 månader

Meddela kontaktperson inför test:

Serienummer för CM10

Vilken typ av elmätare som finns på plats

Adress där systemet är placerat (elområde)

Elhandlare

Storlek och märke på systemet

Bifoga gärna driftbevis

Ange om solproduktion finns på platsen

För mer info från 
SVK följ länken:

https://www.svk.se/
aktorsportalen/bidra-med-
reserver/forkvalificering/

www.checkwatt.se
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